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Commission d’évaluation : USAGE du 24/09/2019 b(:'/.w
Centre de Formation « Polyaéro », e,

Aérodrome de Gap-Tallard (05)

I

Provence-Alpes-Céte d'Azur

Maitre d’Ouvrage m BE Technique AMO QEB

BE Fluides: ADRET

Département . .
des Hautes-Alpes Atelier d’Architecture E::unc(:m:t'e | :\),IE:EII_EEI_NOEL
Utilisateurs : CFA Epure DUFAYARD VRD | AEV ADRET
éditerranée / Université Acoustique : A2MS

de la Méditerranée

|

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Contexte

Le centre de formation Polyaéro a pour vocation de regrouper
I’ensemble des acteurs de la région PACA porteurs de formations
aéronautiques orientées plus particulierement vers la maintenance.

Le choix de la construction du centre Polyaéro sur 'aérodrome de
Gap-Tallard permet d’offrir une formation au plus pres des besoins
des entreprises.

UArgentiere-a-Bessée

Le batiment est remis CFA Epure e
Méditerranée en charge de son T Bkl

exploitation | =B . A
Lien avec les constructions ‘ T
environnantes :
* Résidence étudiante a proximité Sz . o Rk 0T |
* Liaison avec le collége a proximité D
pour les repas

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Enjeux Durables du projet

> Murs en ossature bois avec 20 cm de laine de bois

» Bardage intérieur, plafond intérieur, plafond bois du parvis + préau
MATERIAUX Lo . . .
en Méleze, certification bois des alpes

» Chauffage solaire des zones avec plancher chauffant
» 494 m? de capteurs PV (99 kWc)

» Collecte et rejet des eaux pluviales vers un fossé
existant

» Mutualisation des équipements (parking avec résidence
étudiante, restauration avec college a 300 m)

SOCIAL ET ECONOMIE

» Batiment évolutif : cloisons posées aprés carrelage, zones prévues
pour extension future

» Forte implication du Maitre d’Ouvrage pour le recours aux
énergies renouvelables

GESTION DE PROJET

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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projet dans son territoire
Vues satellite

E .
2

Aéfodrome de

Gap -Tallard
/.

o % i mEm

ntialité _Signaler un probléme 500 m

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET 4
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Le terrain et son voisinage

Vers Tallard

Station|Essence Cas'ln' 5 A

’As«T_Ro '@
SlardiFR

POLYAERO
.. HAUTES-ALPES

|

compagnate llaume MAITRE - ADRET 5
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Vues extéerieures

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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[} V 4 [
Vues interieures

Circulation laboratoires / hangar

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET 7
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Typologie

Surface

Altitude

Zone clim.

Classement
bruit

¢ Enseignement
e Bureaux

e SHON RT enseignement = 1834 m?
e SHON RT bureaux = 185 m?
*SP=2633m?

*BR1
e CATEGORIE CE1

* 69 gain de 16%

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Fiche d’identite

Consommation
d’énergie
primaire (selon
Effinergie)*

* Cep 5 usages = 56kWhep/(m?.an)
* Gainde 16%

W

¢ 492 m? de PV a haut rendement
(200Wc/m?) — 99 kWc — 129
MWh/an

e Cep avec PV = - 14 kWhep/(m?.an)

Production
locale
d’électricité

HERRINERIEVEVE « prevy : juin 2015 2 juillet 2016

Délai e Réel : aolt 2015 a juillet 2016

eColit prévisionnel :
eBatiment sans VRD :
3887 000 €HT / 1476 €HT/m? SP
*V/RD + viabilité : 714 000 € HT

Budget

prévisionnel

eColt réel :
eBatiment sans VRD :
3654 875€HT /1388 €HT/m?SP
*VRD + viabilité : 626 000 € HT (dont 230 000 € HT
VRD Polyaéro)

Co(ts réel
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* « Noyau » béton avec
murs ossature bois

* Hangar : ossature
métallique/murs
polycarbonate

Systeme
constructif

15 cm d’isolant
R=4.7m%.k/W

Plancher
sur VS

* MOB avec 20 cm laine de
bois - R = 5.1m2.k/W

e Béton ITE 16 cm laine de
roche - R = 4.4 m2.k/W

e Hangar : ossature
métallique 20 cm laine
minérale - R = 5,1 m2.k/W

e Terrasse béton — 20 cm
polyuréthane - R = 8.3 m?
e Charpente métallique

hangar — 30 cm laine de
roche - R = 8.3 m2.k/W

e Bois/alu:

M c -
enulseries Uw = 1.4 W/mz.k

Accompagnateur . Guillaume MAI | KE - AURE |
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Fiche d’identite

56m? de capteurs solaires
+ chaudiere gaz
condensation

Chauffage e Plancher chauffant et
radiateurs

e Chauffage aéraulique salle
de formation y.

e Splitlocal VDI en
complément de VB +
extracteur

CTA double flux salles de
classes et laboratoire

e VN locaux techniques hangar
Simple flux dans les bureaux

Rafraichissement

Ventilation

Ballon électrique

<7 W/m? dans les salles de

Eclairage
& classe, bureau, hangar
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0
E
L]
E

TOTAL: 17 790 € TTC soit 6,0 € TTC /m%an

Colits de fonctionnement annuels

Chauffage gaz : 9375 € TTC Eau :415€TTC
(moyenne sur 3 saisons)
Consommations électriques totales : 8 000 €TTC J

DONT

Clim VDI : 100 € TTC J ﬂ Atelier : 1380 € TTC J

Eclairage : 650 € TTC J

Ventilation : 3475 € TTC J

Chaufferie: 730 € TTC J ﬂ ECS:240€TTC J

Vente PV : 16 000 €TTC
Maintenance 1500 € TTC

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Retour sur les deux années de
fonctionnement

GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

- -@)-
HE Yy

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Gestion de projet

 GTC => permettant le suivi des compteurs et les parametres de régulation

* contrat d’exploitation mise en concurrence avec exigences techniques
particuliere notamment sur la régulation ce qui a permis de sélectionner
I'entreprise EMC2 (entreprise ayant réalisé le chantier régulation)

 Evaluation depuis mise en service 2016 avec report début d’analyse en 2017 (car
ajustement, réglages 1¢ saison de chauffe)

e Evaluation 1°¢ année en Juillet 2018 avec élaboration d’un rapport
e |dentification des problemes de report GTC avec mise en place corrections

Type do Raccort d e: GTC B .
Nom Usage décompte Nombre | Communication A charge du lot Position du point de comptage
compteur
ModBus

Chauffage
CCH calorimétrique |production chaudiére gaz 1 oui GTC
CCz2 calorimétrique |réseau radiateurs 1 oui GTC
CC3 calorimétrique |appoint gaz production solaire (zone plancher chauffant) 1 oui GTC

CC4 et CC5 |calorimétrique |alimentation eau chaude de chague CTA 2 oui GTC
CCB et CC7 |calorimétriqgue [consommation plancher chauffant modules hydrauliques 1 et 2 2 oui GTC
Rafraichissement / climatisation
CE12 électrique [split systeme local serveur [ 1 oui GTC armoire ventilation
CE13 électrique |ex1ra-:leur local serveur | 1 | GTC armaoire ventilation
Eau chaude sanitaire

CE9 électrique [ballon ECS vestiaires femmes || oui ELEC TGBT
CE10 electrique |ba|\on ECS vestiaires hommes | 1 | i ELEC TGBT

Eau froide
Cwv1 volumeétrique |alimentation EF distribution intérieure 1 GTC
Cv2 volumétrique |alimentation arrosage espaces verts extérieurs 1 GTC
CV3 volumétrique |alimentation du circuit de remplissage du réseau de chauffage 1 oui GTC

Ventilation
CE11 électrique |compteur électrique CTA [ 1 ] oui GTC

Electricité
CE1 électrique compteur général alimentation 1 ELEC TGBT (centrale de mesure)
CE2 électrique chaufferie 1 oui ELEC TGBT
CE3 électrique armoire atelier 1 i ELEC TGBT
CE4 électrique compteur pour 'éclairage extérieur 1 oui ELEC TGBT
CE5 électrique éclairage 1 salle banalisée type 1 i ELEC CS1
CE6 électrique é&clairage 1 bureau type (compteur mobile) 1 ELEC AA (compteur mobile)
CE7 électrique éclairage 1 salle labo type 1 oui ELEC CSIM 1
CE8 électrique production photovoltaique 1 oui PHOTOVOLTAIQUE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

~ ~
HE | Yy

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Social et économie

* Livret utilisateur réalisé en conception

* Livret exploitation avec parametres de
fonctionnement réalisé a la réception adrete < piharn L1517 s

 Réunion en mai 2017 pour mise au point
parametres chauffage, ventilation ...

CENTRE DE FORMATION «POLYAERO»

GUIDE ENVIRONNEMENTAL A DESTINATION DES UTILISATEURS

* Réunion en Novembre 2017 pour régler
probleme régulation solaire thermique

e Réunion en Octobre 2018 avec BDM

GESTIONNAIRES

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

Bl |

MATERIAUX ENERGIE

~

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET

~
\

Polyaéro— Enseignement — usage— V3— Or- 78pts

CONFORT ET SANTE
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Matériaux

* Plafonds bois méleze lasurés sans entretien

* Panneau composite extérieur et Polycarbonate sans entretien
* Béton brut et carrelage sans entretien

* Menuiserie bois-aluminium sans entretien

mm) Valorisation dans la démarche ?

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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CHAUFFAGE Energie

ECLAIRAGE

* 56m? de capteurs solaires inclinés a 90° au Sud pour le chauffage
du hangar, du hall et des laboratoires.
* Chaudiére gaz a condensation

* Emetteurs: * Salle de classe : 6,5 W/m?2- 2 circuits — ordre
- Plancher chauffant pour les locaux de grande hauteur (hangar et d’extinction nocturne via GTC

hall) et pour la zone laboratoire (en base) 5 o o .
- Chauffage aéraulique par CTA DF pour la salle de formation * Bureaux:7 W/m?* - luminaires individuels sur mat.
(utilisation intermittente). Caisson de mélange, échangeur rotatif, * Hangar : 6,5 W/m? - LEDS
modulation sur sonde de CO,.
- Radiateurs a eau chaude dans les autres locaux.

chauffe-gau
, taractéristiques | constante de
VENTILATION < e e FA T -
Litres W KWh/24h/L/K mm
Administration [Salle de comiviaié I 10 07 TR0 [sous bvier :::;:ﬁ::"v il
.CTA dOUbIe ﬂux Sa"es de CIasse et IaboratOireS Rangement hangar 50 2000 0,48 EE18  sousdalle \lestiaires fammes
(contraintes acoustiques liées a I'aérodrome) — échangeur Vesaes estareshonme
. Sanitaires o ) Sanitaires HF hall
rotatif. Vestiaires Hommes 100 1200 026 505410 |en plénum 2. o mérage ol
* Ventilation simple flux dans les bureaux. —
] _ angar
* Bi-débit dans les salles de classe et laboratoires : Pl 0 o St i ks
commande temporisée. . N o W S E:;:éme
Lahoratoires -
; .. |thaudronneries métaux
Chaudronnerie métaux 15 1600 07 3386400 [en placard dédié ot ratist compasit
P RO D U CTI O N PV Labo moteurs 2 15 1600 07 3384400 |en placard dédié  [Labo moteurs 1et2

*99 kWc — 492 m? de capteurs — capteurs a haut rendement : 200Wc/m?

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Energie
* Les systemes de comptage 1 A § P — J
Compteur électrique T § Armoire Atelier J
—> générale batiment
Linky Compteur Eclairage (ext & int)

- CC1 chaudiere gaz
u_> - CC2 rsx radiateurs +CTAs
- CCA4 CTA labo
enseignement

- CC5 CTA salle formation > Autres usages par déduction J

- CC6 PCBT labo et hall
- CC7 PCBT hangar
PRODUCTION PV é
u_> Compteur eau bat + TTVJ u—> Compteur arrosage J

Compteur chauffage : | B CogENT C J

Compteur ECS (1 ballon) J

CC8 solaire thermique

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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CHAUFFAGE Moins d’utilisation ? Energle

CTA DF
Consommations kWh Consommations kWh CTA DF salle de PCBT hall
saison 2017/2018 saison 2018/2019 enseignement ¢ ..o + labo
PCBT hall + laboratoires 20330 15 400 4% 15%

PCBT hangar 58 860 49 430
36910 33300

CTA <.:Iouble flux 8570 Ge
enselgnement TOC >21°
CTA do.uble flux salle de o 0
formation
TOTAL 125 240 102 280
TOTAL FACTURE GAZ 128 768 107 494 hPCBT
angar
SAISON 2018/2019 P
SOLAIRE THERMIQUE CTA DF
PCBT hall
CTA DF salle de
. . + labo
enseigne formation 16%
Solaire thermique 2019 “‘7‘*/’“
20 900 kWh 32 % des PCBT
5000
4500
4000
3500
3000
o
1500 2019 gAISON 2017/2018 BEIET
1000 47%
500
0
& & S ? SO Y C I C I IR/
.\fz,(s & & & &Y \"\\\ & & oc‘}OO Aé(‘\o ‘ &(60
(_,eQ O ¥

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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consommations Split VDI °
CLIM 250 Energie

200

150

100

50 -

consommations (kWh)

0 .
2017 2018 2019

M janvier H février M mars M avril B mai M juin

M juillet M aolt septembre M octobre W novembre ' décembre

VENTILATION *
consommations CTA DF
e TR
KWh 7 mois

3000

2500

2 000

=
=
= Armoire 20463 21 799 14 457
e CTA
2 (2017-2018
# 1500 .
£ sur 12 mois)
£ 2xCTA 19 003 20951 13525
2 1000
c
]
500
0
2017 2018 2019
M janvier W février M mars M avril B mai M juin
M juillet M aolt septembre M octobre W novembre ' décembre

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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ECLAIRAGE Pb de report résolu E nerg|e

Consommations kWh 2017-2018 2019 (7

Consommations (2017- 2019 (7 mois)

KWh 2018 sur mois)

(12 mois

12 mois CE 2 chaufferie 5290 4 454 2 405
Eclairage extérieur 107 96 39 CE 3 armoire atelier 3833 8433 4 099
Salle de cours 1 CE 4 éclairage extérieure 107 96 39
2
(65m?) Extrapolation a la surface utile compris 3 864 3 864 2254
Salle de simulation 1 hangar (1,30kwh/m?2.an x 2972m3)
36 49 49 CE 9 ECS
(72m?)
Extrapolation a partir de la 1 435 1435 837
Salle de simulation 2 consommation annuelle du chauffe-
(78m?) 28 92 66 eau vestiaire femme (435 kWh)
CE 11bis armoire ventilation 20 463 21799 14457
TOTAL usages identifiés 34992 40081 24091
ECS ‘ Autres (déduction de la moyenne 9119
annuelle réelle de 49 200 kWh/an)
TOTAL CONSO ELEC 49 200

(7mois)
= 2018
Ballon ECS
469 435 273 )
vestiaire femme = CE 2 chaufferie

m CE 3 armoire atelier

781
Ballon ECS (2017 Pas de Pas de CE 4 éclairage extérieure
vestiaire homme 2018 données données = Eclairage
12mois) = ECS

CE 11bis armoire ventilation

m Autre

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Energie

PRODUCTION PV é

Production kWh

140 000,00
120 000,00

100 000,00 )
80 000,00 Soit 1200 kWh/kWc
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00 -

2016 2017 2018 2019 (7mois)
(3 mois)

BILAN TOTAL

Consommations Consommations Prévisionnel ADRET
] kWh
2017 ou hiver 17-18 2018 ou hiver 18-19

Chauffage (factures gaz) 128 768 107 494 122 000
ELECTRICITE (moyenne annuelle 49 200 49 200 57 450
factures)

TOTAL 177 968 156 694 (-12%) 179 450
]
Production photovoltaique 122 235 117 375 (-4%) 115 000

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

.. ~ ~
HE | ¥

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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consommations EAU - : : !5 u

__ 300
€ 250 252
% 200
f =
-_"—3 150 M
€ 50 ° =l 65
g 0 T T 1
& 2017 2018 2019
(7mois)

«==4-=CONSOMMATION EAU général ==ll==CONSOMMATION EAU arrosage

Fuites en toiture

CONSOMMATION EAU arrosage (Cv2

CONSOMMATION EAU général (Cv1)

2017 2018 2019 2017 2018 | 2019
| janvier [N 2 5 | janvier [ 0 0
| fewier 4 19 | fevier [N 0 0
| mas 10 14 | mas 0 0
| awil BT 10 4 | avil W 0 0
| mai [EE 8 8 | mai R 0 1
[ win Y 13 27 | jun [ 5 12
[ uilet W 14 29 | uitlet [ 28 52
| aodt  [BE 15 18 | aoit [ 27 43
14 43 20 19
33 13 0 0
17 11 0 0
7 2 0 0

En rouge consommations liées aux toitures terrasse 215 m2 Toitures terrasse 360m? =>250L/m2.an

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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GESTION DE PROJET

SOCIAL ET ECONOMIE

~ ~
HE | ¥

MATERIAUX ENERGIE CONFORT ET SANTE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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« Confort thermique Confort et sante

Températures °C « HIVER » Températures °C « HIVER »
du 08/11/2017 au 23/04/2018 du 08/11/2018 au 23/04/2019

Moyenne Max Mini Moyenne Max Mini

Salle de cour 1 21,1 25,6 18,5 21.84 26.74 19.54
22,6 26,3 18,2 23.36 25.64 19.88

Chaudronnerie 19,7 24,3 15,7 21.11 24.06 18.07
Laboratoire 21,7 25,0 17,1 22.94 24.94 20.51
Salle de formation 22,5 25,6 21,1 22.64 24.46 19.87
Administration 21,3 26,59 14,6 22.27 27.49 19.37
VDI 24,5 25,5 23,9 21.39 26.89 18.49

Des températures hivernales confortables voir trop élevées

Températures °C « ETE » Températures °C « ETE »

du 01/04/2018 au 30/07/2018 du 01/04/2019 au 30/07/2019

Moyenne Max Mini Moyenne Max Mini
Salle de cour 1 22,0 25,8 19.5 22.82 30.09 19.63
Simulation 1 23,9 30,1 22 25.2 30.1 21.77
Chaudronnerie 23,6 29,9 20.3 24.48 28.82 20.14
Laboratoire 24,4 30,3 22 25.33 29.59 21.57
Salle de formation 24,9 28,85 22,2 25.2 30.46 21.14
Administration 24,6 32,06 19,8 25.84 32.78 20.14
VDI 25,1 27.00 24,1 21.41 25,00 19.13

Max extérieur : 33,6 °C Max extérieur : 38,5 °C

Des températures estivales élevées dans I'administration

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Confort et sante

e Confort Visuel :

— Consommations électriques éclairage faible : < 1,50 kW/m?.an

* Confort acoustique :

— Résultats exceptionnels dans les salles de classes exposées a
I'aérodrome

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Les réussites et problemes du batiment en
fonctionnement

* Réussites :
— Fonctionnalité du batiment
— Consommations maitrisées avec confort élevé
— Esthétique et durabilité des matériaux

* Problemes:

— Temps long de mise au point et réglages des systemes
techniques (solaire thermique ...)

— Eclairage hall d’accueil

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Appropriation par les utilisateurs
 Formation sur les équipements d’éclairage administration
e Technicien interne sur site pour entretien courant

* Besoin de réexpliquer les systemes et les solutions pour réduire
les consommations, a la lumiere du suivi sur 2 ans.

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Pour conclure

Recours tres important aux énergies renouvelables

YV V VY

Consommati ons d’  énergie maitr.i

Confort d’ usage (ther mique, acou

S é

arréter les systemes techniques et réduire les consommations
» Reéduction température hangar pour reduction consommations

e

» Utilisation de la VMC administration la nuit en été pour rafraichir les locaux
» Mi eux communiquer a | " exploitant

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET



Derniére mise a jour : 18/09/2019

Polyaéro— Enseignement — usage— V3— Or- 78pts

Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION
03/02/2015

77 pts

COHERENCE DURABLE
8 points

85 pts/100
OR

Entreprises RGE
+ 89% entreprises
du 05

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET

REALISATION
11/10/2016

78 pts

+9 points cohérence
durable
+ 3 pts d’innovation

90 pts/100

USAGE
Date commission

78pts

Social et Economie

CONFORT ET SANTE

+8 points cohérence
durable
+ 1 pt d’innovation

88 pts/100
OR

MATERIAUX

ENERGIE

Conception
Réalisation
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Points bonus/innovation a valider par la
commission

3%

GESTION DE PROJET

» Sans objet

AR

« Sans objet

SOCIAL ET ECONOMIE

l » Chauffage solaire des zones avec plancher chauffant

ENERGIE

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Les acteurs du projet
MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

ARCHITECTE

ATELIER D’ARCHITECTURE

BE THERMIQUE /
ELECTRICITE

BET ADRET

MAITRISE D’'OUVRAGE

DEPARTEMENT 05

Hautes-Alpes

le département

UTILISATEURS

CFA Epure
Méditerranée

C F A

MEDITERRAMNEE

MAITRISE D'CEUVRE ET ETUDES

BE STRUCTURE

BET MILLET

ECONOMISTE

Daniel NOEL

DUFAYARD Sarl NOEL DANIEL
| __adret I
B DDU#K;AE[; B b q‘:;t‘ﬁ;:‘“és POTriCk MI”GT SARL Economi‘éjt’leﬂla_é)’nstl'uction
VRD ACOUSTIQUE
AEV A2MS
Aefv‘?f“““ A=ITN5S
V

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Les acteurs du projet

TERRASSEMENTS VRD GROS (EUVRE MACONNERIE GROS CEUVRE MACONNERIE CHARPENTEMETALLIQUE
SERRURERIE
ABRACHY FESTA ALLAMANNO PELLER CONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS 5.4.5. ; > *
4 Hamanno
0492541672 Batiment TP Béton prét a l'emploi fa—hap.. ... glfs%ﬁa!ﬁ:ﬁc:ﬁ
MUR A OSSATURE BOIS ETANCHEITE MENUISERIES EXT. ALU-

BARDAGES

DAUTREMAR

i, A
DAUTREMER 4

construction bois « charpente » couverture

SEA ETANCHEITE

sd

SOCIETE D'ETANCHEITE DES ALPES

PROTECTIONS SOLAIRES

MIROITERIE DES ALPES

komilfo

Votre consedler slores ét fermetures

MENUISERIES INT. BOIS -
AGENCEMENT

MENUISERIES CHARLES

Menuiserie

Charles =~

CLOISONS - PLATRERIE —
FAUX-PLAFONDS

BARBIERI
g | 05000 GAP
L
‘*’&o.o%

3
DOUBLAGE
FAUX PLAFOND

CARRELAGE FAIENCES

LEYDET JOEL

SARL Joél LEYDET
. Chape Fluide - Carrelage - Faience

23. Rue des Fauvettes - 05000 GAP
Tél: 0492561238
P:0615134627

Mail : joel leydet@gmail com

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET

PLOMBERIE SANITAIRE -
VENTILATION

THERMAGED

CHAUFFAGE SOLAIRE

AILLIAUD FRERES

DU FFAGE

AILLIAUD
chaallge & olwaliation

GAP -Tél :04.92.52.22.86
——

3INDVAWOD
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Les acteurs du projet

REGULATION PHOTOVOLTAIQUE ELECTRICITE — COURANTS PEINTURE
FORTS ET FAIBLES
PERDIGON ENERGIES
SERVICES _ ARMORGREEN ENGIE SPINELLI BATIMENT
l.i ﬁpERI"EOH & Cie E"’ﬁf‘ﬂjﬂﬁﬁfﬂ F@@ﬂ’;ﬁm | -. ‘M BATIMENT

KEHEHGIEE SEHICES c ety J eNG'Ig Platrerie / Peinture intérieur & extérieur
Revétement sols & murs / Faux plafonds
PORTES COULISSANTES DE PORTES COULISSANTES DE

HANGAR HANGAR

BUTZBACH BOREY

=PORTES+FA(;ADES

SPS BUREAU DE CONTROLE
APAVE SOCOTEC
Qpave <
SOCOTEC

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET
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Pi o EARE *:%}W e ".':L!;

Accompagnateur : Guillaume MAITRE - ADRET



