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Bat C Bat E 

MOA Neximmo/Nexity Ywood Neximmo/Nexity Ywood

Architectes et MOEX TangramArchitectes
Kernet Associés

TangramArchitectes
Kernet Associés

BET Fluides BG Ingénieurs Conseils BG Ingénieurs Conseils

BET STR et Bois Calder Calder

Acousticien Qualiconsult Qualiconsult

BC Qualiconsult Qualiconsult

Écologue Ecotonia Ecotonia

Accompagnateur BDM et BET 
Environnement

BG Ingénieurs Conseils BG Ingénieurs Conseils

Entreprise de VRD Midi TP Calvin

Entreprise de GO BECConstruction GAL

Entreprise Clos et Couvert / Structure 
Bois

Groupement Toiture 
Montiliennes / Triangle

Triangle

Entreprise de CVCPLB Climatech Anvolia

Entreprise de CFO CFA Engie Engie

Entreprise de Doublage/ 
Cloisonnement/FP/Peinture/Sol

Poujol Bâtiment Poujol Bâtiment 
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24 392 m²
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Objectif 

Cap

Objectif 

Argent 
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Façade/ 

{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ
Réception
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Aout 2017
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Mai 2018
Juin 2018

Début Juillet 2018 Fin Juillet 2018
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Préfabrication en ateliers
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Terrassements Structure Fluides

Façade / 
{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Bâtiment C

Réception

Éclairage LED avec DALI < 5 W/m² 



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

Terrassements
Structure

Bâtiment E
Fluides

Façade / 
{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Réception

12



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

Terrassements
Structure

Bâtiment E
Fluides

Façade / 
{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Réception

13



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

Terrassements Structure
Fluides

Bâtiment E

Façade / 
{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Réception

14



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

Terrassements Structure Fluides
{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Bâtiment E
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15



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

16

Terrassements Structure Fluides
Façade / 

{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ

Pilotage/

Réception

TRAITEMENT DE LA PROBLEMATIQUE 

Action à mener

1 DOE CVCPLB OUI BG 

DOE Incomplets                                                                                                   

Dossier d'Exploitation Maintenance  : Fiches Techniques, Gammes de 

Maintenance et Entretiens previsionnels, GER 

Les consignes d'entretien annuel on été founies.                                                                           

A completer des consignes d'entretien du VRV et des UTA. 

2 Fiches d'autocontrôle et de mise en serrvice : CTA OUI CLIMATECH 

3 Fiches d'autocontrôle et de mise en serrvice : VRV + UTA OUI CLIMATECH 

4 Analyse Eau fin chantier NON CLIMATECH A transmettre

7 Mesures des vitesses d'air dans les zones d'occupation NON CLIMATECH Mesures à réaliser et à transmettre

Observations
N° de la 

vérification
DESCRIPTION DE LA VERIFICATION Intervenant

REALISE

(Oui / Non)

Tableaux de bord de Pré Exploitation
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Å Préfabrication Ą Peu de déchets générés  

Bat C  : 29 kg.m²(Inertes, Bois, DIB)

Bat E  : 19 kg .m2 ( DIB)

Å Propreté améliorée une fois le chantier suivi

Å Objectif de tri des déchets tenu (70% de valorisation)
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C E
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Contrôle des mares de rétention, filets, asséchements, 
mares temporaires

Visites et Contrôles diurnes et nocturnes

19



Dernière mise à jour : 30/04/2019 CAP HORIZON, VITROLLES ðBâtiments C et E ðRéalisationðV3.2 

Å Suivi chantier propre en "cours de route" Ą difficulté 
à rectifier le tir

Å Chantier en corps d'état séparés : 

Ą Difficulté de responsabiliser les intervenants (en 
particulier sur la gestion des déchets)
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Å Sous-dimensionnement des bennes 

ĄaƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ōŜƴƴŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ
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ÅPollution des sols

ĄaƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻǊǊŜŎǘǊƛŎŜǎ 
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